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Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego 

 

 
PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SWZ nr 1 

 
PYTANIE NR 1 
Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ OPZ – cyt. „Ekran ma zostać zamontowany do sufitu. W razie braków 
możliwości architektonicznych dopuszcza się montaż ekranu na ścianie…” 
Jednocześnie Załącznik nr 1 do SWZ OPZ zawiera minimalne parametry dla poszczególnych urządzeń, i tak 
dla Ekranu elektrycznego sufitowego określono m.in. – Kaseta ekranu przeznaczona do zabudowy 
sufitowej. 
W wyniku wizji lokalnej okazało się, że montaż ekranu do zabudowy sufitowej jest raczej nie możliwy. 
Proszę zatem o jednoznaczne określenie rodzaju obudowy ekranu elektrycznego. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Ze względu na niemożliwość zamontowania ekranu w kasecie do zabudowy sufitowej, Zamawiający 
oczekuje ekranów ściennych. 
 
PYTANIE NR 2 
Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ OPZ – cyt. „W każdej części auli ma zostać zainstalowane przyłącze 
stołowe (w sumie 4 sztuki) wyposażone w złącza HDMI, audio,…” 
Jednym z załączników dokumentacji przetargowej jest „Instalacja AV sal wykładowych – schemat”, wg. 
Schematu na Sali 0.5A i Sali 0.5B jest po jednym przyłączu stołowym, jednakże na Sali 0.3A i Sali 0.3B są 
po 3 przyłącza stołowe czyli 6 kompletów + 2 komplety sal 0.5a, 0.5B co daje w sumie 8 kompletów. 
Proszę zatem o jednoznaczne określenie po ile przyłączy należy zamontować na salach 0.3A, 0.3B i 0.5A, 
0.5B. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający wymaga 4 przyłączy stołowych, po jednym dla każdej z części aul: 
- 0.3A: 1 przyłącze 
- 0.3B: 1 przyłącze 
- 0.5A: 1 przyłącze 
- 0.5B: 1 przyłącze 
 
PYTANIE NR 3 
Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ OPZ – cyt. „Na biurku zainstalować klawiaturę sterującą z regulacją 
głośności i sterowaniem DALI (w sumie 4 sztuki) w celu obsługi zaawansowanych funkcji…” W dalszej części 
tekstu, cyt. „Sterowanie oświetleniem ma odbywać się za pomocą panelu sterującego umieszczonego na 
blacie lub/i ścianie…” 
Proszę zatem o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje dostarczenia osobnych paneli, czyli do sterowania 
urządzeniami klawiatura z regulacją i osobnego do sterowania oświetleniem (dla każdej Sali). 
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ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający oczekuje dostarczenia zintegrowanych paneli, tzn. jednego dla każdej z części auli do 
sterowania urządzeniami i oświetleniem. W przypadku braku możliwości zintegrowania sterowania dla 
tych funkcji (urządzenia i oświetlenie) dopuszcza się dwa osobne panele na każdą z części auli. 
 
 
Powyższe odpowiedzi, wyjaśnienia do SWZ stanowią jej integralną część i są wiążące dla wszystkich 
Wykonawców. 
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