
Tabela: wykaz instalacji sygnalizacji pożaru,DSO, oddymiania i sterowania ppoż instalacji wentylacji

L.P Rodzaj elementu

Dom Studenta 

Fama ul. 

Śląska 13 

Kielce

Doma 

Studenta 

Melodia ul. 

Śląska 15 

Kielce

Hotel 

Asystenta ul. 

Śląska 11 

Kielce

Dom Studenta 

Odyseja ul. 

Śląska 11a 

Kielce

Klub Wspak ul. 

Sląskiej 11a Kielce

Dom 

Studenta 

Łącznik ul. 

Śląska 15 a 

Kielce

Wydział ZiA 

Łącznik ul. 

Świętokrzyska 

21 Kielce

Budynek A i B 

ul.Leśna 16 Kielce

Centrum Jezyków 

Obcych ul. 

Świętokrzyska 21 

d, Kielce

Biblioteka 

Uniwersytecka i 

Uniwersyteckie Centrum 

Danych ul. 

Świętokrzyska 21e, 

Kielce

WMP- bud.A-

Świętokrzyska 15 

Kielce

1. Instalacja systemu 

sygnalizacji pożaru                       

centralka ppoż typ  ilość
Esser IQ8M-   

1 szt

Esser IQ8M-   

1 szt

Esser IQ8-   1 

szt

Esser 8008M-        

1 szt

pętla  wpięta do DS. 

Odyseja

Esser IQ8M-   

1 szt

Polon ALFA 

3800 -1 szt
Sagitta 250 -1szt

GE FP2864N - 1 

szt

sieć: GE FP2864N -   2 

szt, wizualizacja

sieć: Polon 4900S- 3 

szt, Telsap 2100 - 

1szt

czujka elektroniczna 235 247 332 346 31 320 122 130 322 636 829

przycisk ROP 10 10 11 10 3 24 11 7 16 70 62

wskaźnik zadziałania 30 30 20 17 16 50 65 15 175 230 473

czujka kan-term 67 3 6 52

czujka liniowa 1

moduł sterujący 4 4 4 4 1 3 3 118 65

sygnalizator     4 7 2 61 8

akumulatory 2 2 2 2 2 2 2 4 8

karta 1

wyniesiony panel obsługi 

zasilacz 1 1 1

stacja wizualizacji 1

2.

Wentylatory i klapy ppoż                                                   

 skrzynka ster. lub centtr. 

Omega 1 1 1 1 7

 klapy ppoż 3 67 219

wentylatory nadcisnieniowe 13 11 11 2 10

zasilacze ppoż Merawex 4 4

3.
Instalacja oddymiania          

 centralka oddymiająca 1 3 1 1 3 2 9 3

siłownik okna/klapy oddym. 1 1 1 1 3 2 11 59

czujka elektroniczna 6 11

przycisk przewietrzający 1 1 1 1 3 2 9 2

przycisk oddym. 9 9 9 9 6 4 18 8

akumulatory 2 6 2 2 6 4 18 6



4. Instalacja DSO  

szafa   DSO   Ambient:1szt

Ambient:1sz

t Ambient:-1szt Ambient:-1szt Bosch- 1 szt 1

mikrofon strażaka 1 1 1 1 2 1

głośnik DSO 196 196 196 172 222 130

akumulatory 8 8 8 8 8 8

mikrofon strefowy 1

5. Urzadzenia sterowania 

drzwiami ppoż 

centralka                 1 1 1

trzymacz 10 10 10 52

 zasilacz 1 1 1

6. Instalacja monitoringu 

ppoż.
jest jest jest jest _ jest nie ma jest należy podłączyć należy podłączyć jest



załącznik nr1a

WMP-bud.G                    

I etap ul. 

Świętokrzyska 15 

Kielce

WMP-bud.G            

II etap ul. 

Świętokrzyska 15 + 

Łącznik G, Kielce

WPiA CEART-

Krakowska 11, Kielce

Centrum 

Przedsiębiorczości i 

Biznesu ul. 

Świętokrzyska 21 Kielce

Esser IQ8M-   1 szt Bosch -1szt

617 298 79 216

71 48 15 14

183 92 39 14

13 6 104

91 77 1 71

14 10

2 2 2 2

6 3

1

12 12 1 4

36 3

5 1 1 2

12 2 1 4

1

12

12 3 1 4

8 2 2 2

 sieć: Schrack -2szt 



2 1

375 178

8 8

3

6

1

jest jest nie ma należy podłączyć

 

sieć: Bosch - 2 szt


